Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#039

Durch einen Riss am Kabelanschlusstrichter eines Blocktransformators drang Ol. Die
Instandsetzung erfolgte nach dem direct-MM-bonding Verfahren mit MM-metall oL-
StahlKeramik, Harter rot und Harter gelb.
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